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ACCESSOR! PRESSURIZZATORE

Portata aria: 70.000 mc/h

SONDA SICURHEZZA MINIMO LIVBELLO

<€ ALIMENTAZIONE ACQUA
DEMINBRALIZZATA

VASO DI BSPANSIONH 24 Litri

POMPE INVERTHR GRUNDFOS CRIH 3—10

INDICATOREl DI LIVHLLO MAGNHTICO CON 2 INTERRUTTORI BISTABILI

MANOMHETRO DA 0+10 BAR

ONONORONONG

VALVOLA A GALLEGGIANTE ¢1”




